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щения
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2
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 Компрессорная

5
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9

10

 Комната уборочного инвентаря

 Венткамера, тепловой узел, водомерный узел

 Тренажерный класс

 Коридор

 Кладовая

 Кладовая

15,9

54,8

101,8

93,3

5,7

5,7

1

 Учебный класс №1 (Автотормоза)

 Учебный класс №2 (Устройство, управление,
 обслуживание и эксплуатация снегоуборочных
 машин)

 Учебный класс №3 (Устройство и эксплуатация
 железнодорожно-строительных машин.
 Двигатели внутреннего сгорания)

11

1 4,47
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План установки оборудования СОУЭ.
Цокольный этаж
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учебного корпуса.
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1 2

3

45

6
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7

0,000

-0,470

1,800 1,800

Условные обозначения

- Тип пола

- Тип двери1

1

- Номер помещения1

Макет рабочего
места дежурного
по переезду
2,8*2,8*2,65(h)

1312

Пост
охраны

69,0

 Архив 31,0

4,4

68,8

 Вестибюль

 Гардероб

 С/у мужской

 Коридор

44,9

27,6

13,86

86,7

 Электрощитовая

 Серверная 5,57

В

В

В

Буфет

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19  Тамбур

 Складское помещение для хранения
 хозяйственных товаров и инвентаря

 Коридор

 С/у персонала

 Гардероб персонала

 Помещение для установки холодильных камер

 Моечная посуды

 Кабинет заведующего буфетом

 Буфет-раздаточная

 Обеденный зал 51,4

24,0

5,1

6,2

5,2

3,3

2,0

5,8

2,5

3,1
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18 19
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0,200

0,000
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т 6

В
т

1
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3
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План установки оборудования СОУЭ.
Первый этаж
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общежития

ОК9

ОК9

В
4

В
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1

2 3 4 5

6
8

9
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11
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7

Номер
помещ. Наименование Площадь,

м²

Катег.
поме-
щения

1

2

18,0

3

17,3

4

35,2

70,5

 Зам. начальника подразделения

5

8

9

 Коридор

70,5

92,2

20,8

 Инструктор производственного обучения

7

53,8

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

10

11

12  Переход

 С/у женский, комната уб. инвентаря

 С/у служебный

 Методист, секретарь учебной части 30,2

4,0

14,7

112,1

 Начальник подразделения

6

 Учебный класс №1 (ПТЭ, инструкции и
 безопасность движения)
 Учебный класс №2 (Устройство и эксплуатация
 автоматрис, мотовозов, дрезин)

 Учебный класс №4. (Охрана труда)

 Учебный класс №3. (Грузовая и коммерческая
 работа)

BIAD3.1

BIAD3.2

BIAD3.3

BIAD3.4 BIAD3.5 BIAD3.6 BIAD3.7 BIAD3.8
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BIAD3.11

6Вт 6Вт

6Вт

3Вт 3Вт

6Вт

3Вт

3Вт3Вт3Вт3Вт3Вт

Рупор-300МК

План установки оборудования СОУЭ.
Второй этаж
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Номер
помещ. Наименование Площадь,

м²

Катег.
поме-
щения

1

2

88,5

 Венткамера

3

33,6

4

72,0

17,1

5

6

9

112,0

7  Преподавательская 35,2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

 С/у мужской 13,868

 Коридор 93,3

53,8

 Препораторская

 Учебный класс №1 (Электрофикация,
 электроснабжение)

 Учебный класс №3. (Устройство, текущее содер-
 жание и ремонт искусственных сооружений)
 Многофункциональный учебный класс

 Учебный класс №2. (Устройство, текущее
 содержание и ремонт пути)

BIAD4.1

BIAD4.2BIAD4.3

BIAD4.4 BIAD4.5 BIAD4.6 BIAD4.7 BIAD4.8

BIAD4.10

BIAD4.11

BIAD4.12

3Вт 3Вт 3Вт

6Вт 6Вт

3Вт 3Вт 3Вт 3Вт 3Вт

6Вт

Рупор-300МК

План установки оборудования СОУЭ.
Третий этаж
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А

В

Г

Б

Д

1 2 3 5 7 8 9 104
330000 270000 600000 600000 600000 600000 270000 330000

19
50

00
60

00
00

30
00

00
60

00
00

BIAD4.9

6
В

т
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~220 В "Сириус"
А1

АRK2

С2000-КДЛ-С
см. лист 4

АRK1

С2000-КДЛ-С см. лист 4

Линия 1

Линия 2

Вых4Вых3Вых2Вых1

RS-485 
(Приборы)

 ±
24

В

 ±
24

В

 ±
24

В

 ±
24

В

R
S

-4
85

 (
1)

~220 В 

"Рупор-300"

Оповещения

Линия 

Л
ин

ия
 1

Л
ин

ия
 2

RS-485 
(Приборы)

См. лист 5

A2

Ethernet
RS-485 (1)

Патч-корд Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-10m

АРМ

 ±24В

Пит

Пожар

Вых
Передача сигнала "Пожар" на пост МЧС
"Сухой контакт" к сущ.приборам

2

1
МПН

3

4

-

+

-

+ комплектный

КМ-О (8к)-IP54-0808

3

4

2

1
МПН

+

+

+

-

комплектный
КМ-О (8к)-IP54-0808

+

-

+

-

Табл.("ВЫХОД")

Табл.("ВЫХОД")

ХТ2.1

"С2000-СП2 исп.03"

Вых.1 +

Вых.1 -

1

2

Вых.2 +

Вых.2 -

3

4

ХТ2.2

0 В

+U1

5

6

ХТ2.3

SК
ХТ1

+ДПЛС

-ДПЛС

1

2

+ДПЛС

-ДПЛС

3

4

ШПС-12

12 В, 17 Ач
АБ (2 шт)

"МИП-12"

"БК-12"

~220 В 

RS-485 

С2000-БКИ

12 В

RS-485 
12 В

RS-485 
12 В

УО-4С

Х
Т1

DPLS-1
+

Х
Т3

Х
Т4

-
DPLS-2

А В G
N

D

RS-485-1 RS-485-2

А В G
N

D

G
N

D

+U
1

G
N

D

+U
2

"С2000-КДЛ-2И  исп.01"

К сетевому
контроллеру

(линия 2)

К сетевому
контроллеру

(линия 1)

+ -

АRK3
С2000-КДЛ

ОП1 ОП2 ОП3 ОП4

МИП

К С2000-КДЛ

M

8,2кОм

8,2кОм

8,2кОм

8,2кОм

Исходное
положение
К клемме

"Исходное"

Подключение концевого
выключателя исходного

положения клапана

Подключение концевого
выключателя рабочего

положения клапана

Рабочее
положение
К клемме
"Рабочее"

Х
Т1

Х
Т2

Д
П

Л
С

-
Д

П
Л

С
+

Д
П

Л
С

-
Д

П
Л

С
+

К
В

1+
К

В
1-

К
В

2+
К

В
2-

Ра
бо

че
е

И
сх

од
но

е

"С2000-СП4/220"

Х
Т3

Х
Т4

N

Подключение реверсивного
привода с трехпроводным

управлением

Резисторы 8,2 кОм 0,25 Вт входят в
комплект поставки блока

L1 L2N N

N

L
220V ПИТАНИЕ

Типовая схема подключения С2000-СП4/220 исп.01

Изм. Кол.уч. Лист № док. ДатаПодпись
Стадия Лист ЛистовТрехэтажное с подвалом нежилое здание

учебного корпуса.
Инв. № 110000000018/0000

Схема подключения приборов ПС
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1

2

Вых.2 +

Вых.2 -

3

4

ХТ2.2

0 В

+U1

5

6

ХТ2.3

SК
ХТ1

+ДПЛС

-ДПЛС

1

2

+ДПЛС

-ДПЛС

3

4

Схема подключения приборов к ППКУП "СИРИУС"
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2

1
МПН

3

4

-

+

-

+ комплектный

КМ-О (8к)-IP54-0808

3

4

2

1
МПН

+

+

+

-

комплектный
КМ-О (8к)-IP54-0808

Включение прибора СП2 исп.03 и табличек ВЫХОД 

"С2000-СП2 исп.03"

0 В

+U1

5

6

ХТ1.1

aSKd,d

12 В

ДПЛС

ХТ1

A

B

ШЛ 1

ШЛ 2

ХТ2.1

"С2000-СП2 исп.03"

Вых.1 +

Вых.1 -

1

2

Вых.2 +

Вых.2 -

3

4

ХТ2.2

0 В

+U1

5

6

ХТ2.3

SК
ХТ1

+ДПЛС

-ДПЛС

1

2

+ДПЛС

-ДПЛС

3

4

общеобменной вентиляции

к оборудованию системы

1

3

2

ХТ2

3

4

ХТ1

УПР1-

УПР1+

НЗ 1

Общий1

НР 1

УК-ВК исп. 15

3

4+

2

1

-

+

-

МПН

КМ-О (8к)-IP54-0808

Отключение  систем вентиляции и кондиционирования

+

-

+

-

Табл.("ВЫХОД")

МИП-1

Шл1
1

2

1
2
3

-
+

Питание
12 В

RзащRпр Rок

Термокабель

Схема подключения извещателя линейного
теплового  к С2000-АР2

КККК

ШЛ 1

С2000-АР2

ДПЛС
A

B

1

Табл.("ВЫХОД")

ВА G
N

D

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 
л
и
н
и
и
 
о
п
о
в
е
щ
е
н
и
я

Линия

оповещения

"Рупор-300"

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е

и
н
т
е
р
ф
е
й
с
а
 
R
S
-
4
8
5

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 
о
к
о
н
е
ч
н
о
г
о
 
р
е
з
и
с
т
о
р
а

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е

и
н
т
е
р
ф
е
й
с
а
 
R
S
-
4
8
5

АКБ

RS-485
порт 1

RS-485
порт 2

ВА G
N

D

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 
о
к
о
н
е
ч
н
о
г
о
 
р
е
з
и
с
т
о
р
а

Питание 220 В

ХТ1

1

2

3

4

0В

В

А

12В

Модуль

GSM

ХТ2

антенна

к внешней

антенне

"УО-4С исп.02"

Передача сигнала по GSM

Норма

Тревога

2
3

1
2
3

ком.коробка ком.коробка

Типовая схема подключения РУПОР-300

Изм. Кол.уч. Лист № док. ДатаПодпись
Стадия Лист ЛистовТрехэтажное с подвалом нежилое здание

учебного корпуса.
Инв. № 110000000018/0000

Схема подключения приборов ПС(2)

18Р

Типовая схема подключения УО-4С исп.02б
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Схема размещения контрольного обрудования пом №7 МУП1

И
н
в
. 
№

 
п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 
д
а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

в помещении Комната персонала

ППКУП Сириус

РУПОР

C2000-КДЛ

ШПС-12

БКИ

УО-4С СП2

Изм. Кол.уч. Лист № док. ДатаПодпись
Стадия Лист ЛистовТрехэтажное с подвалом нежилое здание

учебного корпуса.
Инв. № 110000000018/0000

Кемеровская обл. - Кузбасс., г. Новокузнецк., Куйбышевский р-н,
Челюскина ул. 13.

Схема размещения оборудования

19Р
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1 2 3 4 5 6 7

№
п/п

Маркировка
кабеля

Трасса

Откуда Куда Марка Кол-во жил и
сечение

Длина,
м

По проекту Проложено

Кабель (провод)

1

8

По
конструкц.в
гоф.трубе, м

9

В к/к

м

10

В Гоф.
трубе,м

11 12 13 14

Марка Кол-во жил и
сечение

Длина,
м

15

На
тросу, м

16 17

2

3

4

18

6

7

8

5

9

10

11

14

15

13

12

По лотку,
м

В стойке,
м

В Гоф.
трубе,м

Открыто,
м

1х2х0,64

16

17

Примечание

Перед прокладкой уточнить длину кабеля на месте.

ИТОГО:
КСБ нг(А)-FRHF 1х2х0,64 - 40 м;

18

5

5

15

RS-485(1)

RS-485(2)

5

1SK1,2-
ARK3-3SK92,93

A2 5

5

15

5

3ARS6,7

А1

55

55

55

BIAL1-BIAL2 1х2х0,75

Питание 24В

1SK1,2 1SC1

3SK92,93 3SC92

Кабель коаксиальный RG-213 -20 м
Термокабель -175 м

A2А1

RS-485(1)

RS-485(2)

RS-485(1)

RS-485(2)

А1С1 АРМ

А1

А1 BIAL7-BIAL8

А1 BIAL9-BIAL10

А1

ОП1

ОП2

ОП3

ОВ1

ОВ2

МИП-1 3BTK6Термокабель

БК-12

БК-12ПИ2 С2000-БКИ

УО-4С

19 БК-12 МИП-1

ARK3A2

ARK3A2

ARK3

ARK3

БК-12

БК-12

ПИ1

ПИ3

КСБ
нг(А)-FRHF

КСБ
нг(А)-FRHF

КСБ
нг(А)-FRHF

КСБ
нг(А)-FRHF

КСБ
нг(А)-FRHF

КСБ
нг(А)-FRHF

КПСнг(А)-FRHF

СПЕЦЛАН
UTP-5нг(А)-FRHF

1х2х0,75

1х2х0,75

1х2х0,75

1х2х0,75

1х2х0,75

1х2х0,75

1х2х0,75

1х2х0,75

1х2х0,75

1х2х0,64

1х2х0,64

1х2х0,64

1х2х0,64

1х2х0,64

55

55

1550

КПСнг(А)-FRHF

КПСнг(А)-FRHF

КПСнг(А)-FRHF

КПСнг(А)-FRHF

КПСнг(А)-FRHF

КПСнг(А)-FRHF

КПСнг(А)-FRHF

КПСнг(А)-FRHF

КПСнг(А)-FRHF

125 10 115

75 6015

85 20 65

20 20

5

5

5

5

45 15 30

175 175

35

Изм. Кол.уч. Лист № док. ДатаПодпись
Стадия Лист Листов

Р

Трехэтажное с подвалом нежилое здание
учебного корпуса.

Инв. № 110000000018/0000 1

Кабельный журнал

3

КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75

КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5

КУНРС Пнг(А)-FRHF 3х1,5

-725 м
-1005 м
-51 м

-51 м
СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF -15 м

МИП-1

2x2x0,52
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1 2 3 4 5 6 7

№
п/п

Маркировка
кабеля

Трасса

Откуда Куда Марка Кол-во жил и
сечение

Длина,
м

По проекту Проложено

Кабель (провод)

20

8 9

В к/к

м

10

В Гоф.
трубе,м

11 12 13 14

Марка Кол-во жил и
сечение

Длина,
м

15

На
тросу, м

16 17 18

По лотку,
м

В стойке,
м

В Гоф.
трубе,м

Открыто,
м

 2
Изм. Кол. уч. Лист № док. ПодписьДата

Лист

С2000-БКИ

22

21

По
конструкц.в
гоф.трубе, м

УО-4СБК-12

БК-12

ШЛ1 ARK1

ШЛ2 ARK2

ШЛ3 ARK3

ЛО1 K1

ЛО2

ЛО3

ЛО4

BIAD1.1-

Рупор-300-МК1

BIAD2.1-

Рупор-300-МК2

BIAD3.1-

Рупор-300-МК3

BIAD4.1-

Рупор-300-МК4

A2 K1

K1

K1

K1

ЛО

СК А1 Сущ.прибор

23

24

25

26

27

29

RS-485(1)

RS-485(1)

30

31
КСБ

нг(А)-FRHF
1х2х0,64

КСБ
нг(А)-FRHF

1х2х0,64

1х2х0,75КПСнг(А)-FRHF

1х2х0,75КПСнг(А)-FRHF

1х2х0,75КПСнг(А)-FRHF

1х2х0,75КПСнг(А)-FRHF

1х2х0,75КПСнг(А)-FRHF

1х2х0,5КПСнг(А)-FRHF

1х2х0,5КПСнг(А)-FRHF

1х2х0,5КПСнг(А)-FRHF

1х2х0,75КПСнг(А)-FRHF 20 20

5 5

5 5

5 5

А1 BIAL3-BIAL6ОП4 1х2х0,75КПСнг(А)-FRHF 70 6010

365
1SK1,2-
1BTH91
2BTH1-
2BTH27

165

195
3BTH1-

3SK92,93

55 310

12540

14055

115

120

95 20

100 20

110

145

90 20

40105

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

К1

Э1

1SK10-14

1SK10-14

1SK15-19

1SK15-19

1SK20-24

1SK20-24

1SK25-29

1SK25-29

3SK19-23

3SK19-23

Клапан 1

Клапан 1

Клапан 2

Клапан 2

Клапан 3

Клапан 3

Клапан 4

Клапан 4

Клапан 5

Клапан 5

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 3 3

КУНРС
Пнг(А)-FRHF

3х1,5 3 3

К2

Э2

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 3 3

КУНРС
Пнг(А)-FRHF

3х1,5 3 3

К3

Э3

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 3 3

КУНРС
Пнг(А)-FRHF

3х1,5 3 3

К4

Э4

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 3 3

КУНРС
Пнг(А)-FRHF

3х1,5 3 3

К5

Э5

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 3 3

КУНРС
Пнг(А)-FRHF

3х1,5 3 3

С
д

е
л

а
н
о

 в
 б

е
с
п
л

а
тн

о
й

 у
ч
е

б
н
о

й
 л

и
ц
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н
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1 2 3 4 5 6 7

№
п/п

Маркировка
кабеля

Трасса

Откуда Куда Марка Кол-во жил и
сечение

Длина,
м

По проекту Проложено

Кабель (провод)

43

8 9

В к/к

м

10

В Гоф.
трубе,м

11 12 13 14

Марка Кол-во жил и
сечение

Длина,
м

15

На
тросу, м

16 17 18

По лотку,
м

В стойке,
м

В Гоф.
трубе,м

Открыто,
м

3
Изм. Кол. уч. Лист № док. ПодписьДата

Лист

45

44

По
конструкц.в
гоф.трубе, м

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

3SK24-28

3SK24-28

Клапан 6

Клапан 6

К6

Э6

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 3 3

КУНРС
Пнг(А)-FRHF

3х1,5 3 3

3SK29-33

3SK29-33

3SK34-38

3SK34-38

3SK39-43

3SK39-43

3SK44-48

3SK44-48

3SK49-53

3SK49-53

3SK54-58

3SK54-58

3SK59-63

3SK59-63

3SK64-68

3SK64-68

3SK69-73

3SK69-73

3SK74-78

3SK74-78

3SK79-83

3SK79-83

Клапан 6

Клапан 6

К7

Э7

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 3 3

КУНРС
Пнг(А)-FRHF

3х1,5 3 3

Клапан 6

Клапан 6

К8

Э8

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 3 3

КУНРС
Пнг(А)-FRHF

3х1,5 3 3

Клапан 6

Клапан 6

К9

Э9

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 3 3

КУНРС
Пнг(А)-FRHF

3х1,5 3 3

Клапан 6

Клапан 6

К10

Э10

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 3 3

КУНРС
Пнг(А)-FRHF

3х1,5 3 3

Клапан 6

Клапан 6

К11

Э11

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 3 3

КУНРС
Пнг(А)-FRHF

3х1,5 3 3

Клапан 6

Клапан 6

К12

Э12

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 3 3

КУНРС
Пнг(А)-FRHF

3х1,5 3 3

Клапан 6

Клапан 6

К13

Э13

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 3 3

КУНРС
Пнг(А)-FRHF

3х1,5 3 3

Клапан 6

Клапан 6

К14

Э14

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 3 3

КУНРС
Пнг(А)-FRHF

3х1,5 3 3

Клапан 6

Клапан 6

К15

Э15

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 3 3

КУНРС
Пнг(А)-FRHF 3х1,5 3 3

Клапан 6

Клапан 6

К16

Э16

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 3 3
КУНРС

Пнг(А)-FRHF
3х1,5 3 3

Клапан 6

Клапан 6

К17

Э17

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 3 3
КУНРС

Пнг(А)-FRHF
3х1,5 3 366
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
продукции

Поставщик
Единица

измерения
Коли-
чество

Масса
1 ед., кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пожарная сигнализация и оповещение

1

"С2000-КДЛ-2И исп.01" НВП Болид, Россия шт. 12

3

4

5

8

Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-ЗАМ
исп.01

ИПР 513-3АМ исп.01 НВП Болид, Россия шт. 9

9

10

6

7

11

12

13

14

15

16

Шкаф с резервированным источником питания для монтажа
средств пожарной автоматики "ШПС-12" исп.11 "ШПС-12" НВП Болид, Россия шт. 1

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
адресно-аналоговый со встроенным БРИЗ аВТНd  ДИП-34А-04

ДИП-34А-04 шт. 53НВП Болид, Россия

17

18

19

20

Блок сигнально-пусковой адресный "С2000-СП2 исп.03" aSKd "С2000-СП2 исп.03" НВП Болид, Россия шт. 2

Модуль подключения нагрузки МПН НВП Болид, Россия шт. 12

Устройство коммутационное «УК-ВК исп.15» НВП Болид, Россия шт. 2

На УК-ВК,т."ВЫХ"

Аккумуляторная батарея АБ 1217 шт. 6
Для

ШПС24,Рупор-300,СириусНВП Болид, Россия

175мЛинейный тепловой извещатель GTSW - 68  

1шт.НВП Болид, РоссияС2000-АР2Адресный расширитель "С2000-АР2"

СПЕЦПРИБОРМИП-1Модуль интерфейсный пожарный МИП

Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220исп.01 С2000-СП4/220 исп.01 НВП Болид, Россия шт. 17

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
адресно-аналоговый  аВТНd  ДИП-34А-03

ДИП-34А-03 шт. 34НВП Болид, Россия

Блок речевого оповещения "РУПОР-300" НВП Болид, Россия шт. 1

Адресный модуль контроля линий оповещения "Рупор-300-МК" НВП Болид, Россия шт. 4

Контроллер двухпроводной линии связи

Изм. Кол.уч. Лист № док. ДатаПодпись
Стадия Лист Листов

Р

Трехэтажное с подвалом нежилое здание
учебного корпуса.

Инв. № 110000000018/0000 1

Спецификация оборудования
изделий и материалов

3

Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ-С" НВП Болид, Россия шт. 1

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус"Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" "Сириус" НВП Болид, Россия шт. 1

Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С106.1 НВП Болид, Россия шт. 49ОПР-С106.1

ИП104 «Гранат - термокабель»

Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) КРИСТАЛЛ-24 "Выход" ТД Тинко223198 шт. 10

шт. 1

СПЕЦПРИБОР

Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ 2RS-485 НВП Болид, Россия шт. 1

Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ НВП Болид, Россия шт. 1

Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 НВП Болид, Россия

21

22 шт. 1

в б
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
продукции

Поставщик
Единица

измерения
Коли-
чество

Масса
1 ед., кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24

 2
Изм. Кол. уч. Лист № док. ПодписьДата

Лист

Электромонтажные изделия

Коробка коммутационная КМ-О (8к)-IP54-0808 Гефест шт. 7

26

https://pilot.sibgap.ru:5548/url?id=ebe89832-1782-4b71-afc7-942c01727252

Монтажные изделия

Труба стальная водогазопроводная Dн=21,3мм ГОСТ 3262-75 м. 20
Для

отверстий

Огнестойкая пена DF DF1201 шт. 2

Кабельный ввод, д.25мм 54525 35DKC шт.

23

25

27

Кабель КСБ нг(А)-FRHF 1х2х0,64

Кабели и провода

м. 465

Огнестойкая кабельная лента «Спецкаблайн-Х» 65м ТУ 42.22.12-134-47273194-2024

 НПП «Спецкабель»

В составе: Лента монтажная перфорированная ДКС-
CM610040- 25м

Огнестойкая кабельная лента «Спецкаблайн-КиТ Гф» 720м ТУ 42.22.12-134-47273194-2024

В составе: Гофрированная труба ДКС- 91920- 720м

Огнестойкая кабельная линия «Спецкаблайн-ХД» 420м
ТУ 42.22.12-134-47273194-2024В составе: TMC 25x17 Мини-канал ДКС- 00304- 420м

GM 25x17 Соединение на стык ДКС- 00591 -209 шт; LM 25x17 Заглушка
ДКС-00578 - 30шт;IM 25x17 Тройник ДКС-00536 -50шт

м. 15 НПП «Спецкабель»

Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75

 НПП «Спецкабель» м. 40

Кабель СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF 2x2x0,52

 НПП «Спецкабель» м. 10

Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5

Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75
 НПП «Спецкабель» м. 575

м. 550 НПП «Спецкабель»

Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5

Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75

 НПП «Спецкабель» м. 150

м. 51 НПП «Спецкабель»Кабель КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5

Кабель КУНРС Пнг(А)-FRHF 3х1,5 м. 51 НПП «Спецкабель»

Лента монтажная перфорированная

DKC

DKC м 60CM610040 Для термокабеля

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

36

35

37

38

Демонтаж

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 м 110

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1 м 550

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 м 1050

Антенна ADA-0071 3616 GSM-Репитеры.РУ шт. 1
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Перемонтаж

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 м 775

Кабель ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 м 420

Кабель ППГнг(А)-FRHF 2x4,0 м 15

Кабель ППГнг(А)-FRHF 2x1,5 м 160

Кабель ППГнг(А)-FRHF 1x4,0 м 165

"С2000-КДЛ" НВП Болид, Россия шт. 1Контроллер двухпроводной линии связи

НВП Болид, Россия шт. 4Блок сигнально-пусковой адресный "С2000-СП2 исп.2

Автоматизированное рабочее место АРМ НВП Болид, Россия шт. 1

в б
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Зоны контроля пожарной сигнализации 

Согласно СП 484 6.3 объект должен делиться на зоны. Это проводиться для целей 
определения места возникновения пожара и автоматического формирования (при обнаружении 
пожара) ППКП или ППКУП сигналов управления СПА, инженерным и технологическим оборудо-
ванием, а также для минимизации последствий при возникновении единичной неисправности 
линий связи СПС. 

Деление здания зоны контроля пожарной сигнализации приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

№ индикатора С2000-БКИ Адрес извещателя № ЗКПС 

1 1BTH8; 1BTH9; 1BTH31; 1BTH32; 1BTH33; 
1BTH39; 1BTH38; 1BTH37; 1BTH40; 1BTH41; 
1BTH57; 1BTH56 

1 

2 1BTH55; 1BTH30; 1BTH36; 1BTH42 2 

3 1BTH34; 1BTH35; 1BTH43; 1BTH45; 1BTH46; 
1BTH47; 1BTH48; 1BTH49 

3 

4 1BTH50; 1BTH51; 1BTH52; 1BTH54 4 

5 1BTH61; 1BTH59; 1BTH58; 1BTH91; 1BTH90; 
1BTH82; 1BTH81; 1BTH80; 1BTH76; 1BTH75 

5 

6 1BTH60; 1BTH83; 1BTH77 6 

7 1BTH87; 1BTH84 7 

8 1BTH88; 1BTH89 8 

9 1BTH5; 1BTH6; 1BTH7 9 

10 1BTH79; 1BTH78; 1BTH74; 1BTH73; 1BTH72; 
1BTH71; 1BTH70; 1BTH69; 1BTH68; 

10 

11 1BTH63 11 

12 1BTH67; 1BTH64; 1BTH62 12 
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13 1BTH65 13 

14 2BTH25; 2BTH27; 2BTH20; 2BTH19; 2BTH16; 
2BTH18; 2BTH13; 2BTH12; 2BTH5; 2BTH7 

14 

15 2BTH26; 2BTH17; 2BTH6; 15 

16 2BTH9; 2BTH10; 2BTH11; 2BTH14; 2BTH15; 
2BTH21; 2BTH22; 

16 

17 2BTH23; 2BTH1; 2BTH3; 2BTH4 17 

18 3BTH90; 3BTH88; 3BTH85; 3BTH84; 3BTH18; 
3BTH16; 3BTH15; 3BTH14; 3BTH13; 3BTH11 

18 

19 3BTH89; 3BTH17; 3BTH12 19 

21 3BTH1; 3BTH2; 3BTH3; 3BTH4; 3BTH8; 3BTH9; 
3BTH10 

20 

22 3BTH86; 3BTH87 21 

23 3BTК6 22 

24 Контроль состояния клапана закрыт - 1SK10-14 

25 Контроль состояния клапана открыт - 1SK10-14 

26 Контроль состояния клапана закрыт - 1SK15-19 

27 Контроль состояния клапана открыт - 1SK15-19 

28 Контроль состояния клапана закрыт - 1SK20-24 

29 Контроль состояния клапана открыт - 1SK20-24 

30 Контроль состояния клапана закрыт - 1SK25-29 

31 Контроль состояния клапана открыт - 1SK25-29 

32 Контроль состояния клапана закрыт - 3SK19-23 

33 Контроль состояния клапана открыт - 3SK19-23 

34 Контроль состояния клапана закрыт - 3SK24-28 

35 Контроль состояния клапана открыт - 3SK24-28 

36 Контроль состояния клапана закрыт - 3SK29-33 

37 Контроль состояния клапана открыт - 3SK29-33 
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38 Контроль состояния клапана закрыт - 3SK34-38 

39 Контроль состояния клапана открыт - 3SK34-38 

40 Контроль состояния клапана открыт - 3SK39-43 

41 Контроль состояния клапана открыт - 3SK39-43 

42 Контроль состояния клапана открыт - 3SK44-48 

43 Контроль состояния клапана открыт - 3SK44-48 

44 Контроль состояния клапана открыт - 3SK49-53 

45 Контроль состояния клапана открыт - 3SK49-53 

46 Контроль состояния клапана открыт - 3SK54-58 

47 Контроль состояния клапана открыт - 3SK54-58 

48 Контроль состояния клапана открыт - 3SK59-63 

49 Контроль состояния клапана открыт - 3SK59-63 

50 Контроль состояния клапана открыт - 3SK64-68 

51 Контроль состояния клапана открыт - 3SK64-68 

52 Контроль состояния клапана открыт - 3SK69-73 

53 Контроль состояния клапана открыт - 3SK69-73 

54 Контроль состояния клапана открыт - 3SK74-78 

55 Контроль состояния клапана открыт - 3SK74-78 

56 Контроль состояния клапана открыт - 3SK79-83 

57 Контроль состояния клапана открыт - 3SK79-83 
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Расчет источников бесперебойного питания 

Все устройства и приборы по степени надёжности электроснабжения отно-
сятся к ППУ категории электроприёмников согласно ПУЭ. В соответствии с этим 
при проектировании реализована система бесперебойного электропитания ~220 В 
и резервированных источников питания для оборудования системы пожарной сиг-
нализации. 

Таблица расчета времени резервирования электроснабжения системы по-
жарной сигнализации приведена в таблице 1 для ШПС. 

Таблица 1 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Напряжение питания = 12 В 

Время резервирования = 24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги 

Приборы подключаемые к РИП: Кол. I деж. I трев. 

Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ 
2RS485» 

1 0 0,050 А 0,200 А 

Устройство передачи извещений по каналам сото-
вой связи GSM «УО-4С исп.02» 

1 0,150 А 0,200 А 

 МИП-1 1 0,030 А 0,040 А 
РАССЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ 

Суммарный ток всех приборов = 0,230 А 0,440 А 

Минимальная емкость АКБ = 6,891 А*ч 

Мощность РИП потребляемая от сети = 23,050 ВА 30,400 
ВА 

Выбран резервированный источник пи-
тания: 

ШПС-12 Iout = 3,0 
А 

АКБ = 34,0 
А*ч 

 RS-
485 

Таким образом, требования к РИП удовлетворяет источник питания ШПС-24, 
укомплектованный двумя АКБ марки Delta DTM 12B 17А*ч. 




